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Miesto vykonu laboratornej cinnosti: AQUASECO, Bermoldkovska 18/A, Ivanka pri Dunaji

Miesto odberu: Cistiareii odpadovych véd — Lozormo — odtok

Nazov vzorky: voda Predmet skusky: odpadova voda
Typ vzorky: 2-hodinova zlievana Datum prijatia vzorky 24.11.2023
Datum odberu: 24.11.2023 Datum zacatia skinsky: 24.11.2023
Typ odberu: akreditovany Datum ukonéenia skisky: 29.11.2023

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podla planu odberov na rok 2023

CHEMICKY ROZBOR ODPADOVE] VODY

Merna RozSirena
Parameter a Vysledok neistota Metéda stanovenia A
jednotka
U (k=2)
, STN EN1SO 10 523
pli - 7.47 +0,1 (3PP- 14) A
Nerozpustens [5iky\stsens my/! 12,00 +25% S?S‘pr,ﬁ 38)7 ) A
(Cchl(_ellg ll(Ck;i spotreba kyslika mg/| 35.0 +20% STN(ISSI,)?) 195) 705 A
Cr -
?écgcl:i‘limlcka spotreba kyslika g/l 3.17 L 19% STN(ISSEPI;};)Q-I A
A E
Amoniakalny dusik 0 STN ISO 6778
G mg/! 1,90 + 18% TERE, o A

Upozornenie:

Pri akreditovanom odbere vzorky vody je prispevok vzorkovania k celkovej ncistote max. 10%. Prispevok

neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy.

Laboratérium nezodpoveda za informacie dodané zakaznikom, ktoré mdzu mat’ vplyv na platnost

vysledkov.

V pripade dodania vzorky zikaznikom, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav dodanej vzorky

a vysledky analyz sa vztahuju iba na dodant vzorku, ako bola prijatd. Meradla a meracie zariadenia pouZzité

na vykon analyz boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho &astiach len s pisomnym sithlasom skasobného

laboratoria.

Vysledky skasok je mozné reklamovat' do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuja k

predmetu skasky.

Vysvetlivky:

" Pri stanoveni nerozpustenych latok bol pouzity membranovy filter od vyrobcu Membrane Solutions
s pérovitostou 1,00 pm

Datum vyhotovenia protokolu: 29.11.2023
Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba PhD., veduci laboratédria
Schvalil: Ing. Katarina Saif Chupikova, manazér kvality
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Nazov a adresa zakaznika: PAVOS Vodarenska spolo¢nost’, s.r.o. N - neakreditovana skiska/cinnost
Velkomoravska 2416/16

901 01 Malacky

strana ¢.: 1/1
Miesto vykonu laboratomej ¢innosti: AQUASECO, Bernolakovska 18/A, Ivanka pri Dunaji

Miesto odberu: Cistiaren odpadovych vod — Lozomo — pritok

Nazov vzorky: voda Predmet skusky: odpadova voda
Typ vzorky: hodova Détum prijatia vzorky: 24.11.2023
Datum odberu: 24.11.2023 Datum zacatia skusky: 24.11.2023
Typ odberu: neakreditovany Datum ukonc¢enia skisky: 29.11.2023

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podla planu odberov na rok 2023

CHEMICKY ROZBOR ODPADOVEJ VODY

Mernd | o Rpfas ) ] .
Parameter iednotka Vysledok neistota Metoda stanovenia A
] U (k=2)
STN EN ISO 10 523
pH g 8:45 + 0,1 (SPP- ]4) A
)
Nerozpustené latky susené mg/l 340" = 15% S?S\JPIFE’T\]I ;;)h A
(C.Ch:;;lll(ck? spotreba kyslika mg/l 753 +12% STN([SSP(I)) :)5) 705 A
Cr =
gggi(hglnlcka spotreba kyslika mg/l 383 £ 11% STN EI\JSIID?)(_)?’)SSIJ-I A
Amoniakalny dusik s 0 STN ISO 6778
(N-NH.) mg/157 57,7 + 10% (SPP-2) A
Upozornenie:

Laboratorium nezodpoveda za informacie dodané zikaznikom, ktoré mézu mat vplyv na platnost

vysledkov.

V pripade dodania vzorky zdkaznikom, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav dodanej vzorky

a vysledky analyz sa vztahuju iba na dodanii vzorku, ako bola prijatd. Meradla a meracie zariadenia pouzité

na vykon analyz boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Pratokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho &astiach len s pisomnym suhlasom skuasobného

laboratoria.

Vysledky skiSok je mozné reklamovat' do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuji k

predmetu skugky.

Vysvetlivky:

" Pri stanoveni nerozpustenych litok bol pouzity membranovy filter od vyrobcu Membrane Solutions
s porovitostou 1,00 pm

Datum vyhotovenia protokolu: 29.11.2023
Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba PhD., vediici laboratéria
Schvalil: Ing. Katarina Saif Chupikova, manazér kvality
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Protokol o odbere odpadovych vad ¢.: 608/2023

' Cistiaren odpadovych véd —

Cislo vzorky: 23111311 Miesto odberu: Lozomo - odtok |
' Objem vzorky: Spésob odberu: manudlne |
‘ | 1000 ml. 300 ml STN EN ISO 5667 - 10

| (SPP-26)

Od berné zariadenie: | naberackovy vzorkovat Druh/typ vzorky: | 2 —hodinova zlievana
Cas odberu: | Prletok v éase B '
od — do (hodina) 05500 = 10700 Iods ‘odberu: | ’ n_1_/h |

Spésob | STNENISO5667-3 |
D4 . o] P
iDatum odberu: | 24.11.2023 konzervacie: . ($PP-26) |

Odber vykonal / 0. Jancula/ | Podmienky I =y |
 skontroloval: | Ing.J. Galba, PhD. |prostredia: ‘ £MEECnctiSe
| " Auto chladnitka PoZadované | o i

, ’ |
! Transport vzorky ($PP-26) analyzy: Podl'a objednavky / zmluvy |

Odovzdanie a prevzatie vzorky do laboratéria

 Vzorku odovzdal Ondre_] Jan¢ula |Dr'1a 24.11.2023  hodina: 14 40
Vzorku prevzal Gabnela Slnekova IDna 24 11.2023 hodma 14 40 |
ILaboratonum AQUASECO s.r.o., Bemolakovska 18/A, Ivanka pn DunaJl '
Pozndmka:

Pri akreditovanom odbere vzorky vody je prispevok vzorkovania k celkovej neistote max. 10%. Prispevok
neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy.
Pri odberoch vzoriek odpadovych vod pracovnici pouZivajii ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaju BOZP.

Vypracoval:  Ondrej Jancula, hlavny vzorkar
Kontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD., veduci laboratéria

Schvalil: Gabriela Slnekova. hlavna laborantka
Y -J‘““‘K_:i‘ﬁ
ST ska I8
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Kopi t alebo reprodukovat protokol sa mdZe len s pisomnym sthlasom skidobneho laboratéria

Prace je mo2né reklamovat do 14 dni odo dfia prevzatia protokolu
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