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Protokol o odbere odpadovych véd ¢.: 169/2025

Cistiarer odpadovych vod -

Cislo vzorky: 2025 0286 | Miesto odberu: Lozomo - odtok
Objem vzorky: Sposob odberu: manualne

1000 ml. 300 ml STN EN ISO 5667 - 10

(SPP-26)

Odberné zariadenie: _i naberaCkovy vzorkova¢ | Druh/typ vzorky: 2 — hodinova zlievana |
Cas odberu: ) Prietok v ¢ase ; ;
od - do (hodina) | 10:30-12:30 hod. 'odberu: m/h
I - —_— e
=z . N Spoasob STN EN ISO 5667-3
IDatum odberu: . 17.03.2025 konzervicie: ($PP-26) |
i - : — . - —— |
Odber vykonal / P. Gottschal/ Podmienky . B '
|skontroloval: 0O.Janc¢ula prostredia: _ Oblacno 5°C |
'Transport vzork Auto chladni¢ka | Pozadované Fyzikalno-chemické podla
o P _y | (SPP-26) analyzy: objednavky |
_ _ Stanovenia vykonané na mieste —
Parameter A hodnota namerana v aktiva¢nej &asti COV
Teplota T °C A 13.5
_ Odovzdanie a prevzatie vzorky do laboratéria - N
!Vzorku odovzdal | Peter Gottschal |Dfia: 17.03.2025 hodina: 14:30
leorku prevzal jGabriela Slnekova | Diia: 17.03.2025 hodina: 14:30 !
|Laborat6rium 'AQUASECO s.r.0.. Bernolakovska 18/A, Ivanka pri Dunaji
Poznamka:

Pri akreditovanom odbere vzorky vody je prispevok vzorkovania k celkovej neistote max. 10%. Prispevok
neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy.

Pri odberoch vzoriek odpadovych véd pracovnici pouzivaju ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaju BOZP
Metddy pouzité pri vykone stanoveni na mieste: teplota - STN 75 7375 (SPP-38).

Vysvetlivky:

A - akreditovana skuska/meranie

Vypracoval:  Peter Gottschal.technicky pracovnik-vzorkar
Kontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD.

Schvalil: Gabriela Sinekova. hlavna laborantka
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Vrace ;e mazne reklamacad do 1 a1 ado dia prevzana protokuiu
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