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é AT A - AQUASECO s.r.o., Bernoldkovska 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
FY AQUASECTD e ICO: 17335264 DIC: 2020850062

Reg No 269/S-226

A - akreditovana skuika
Protokol o skiiske vzorky &.: 2025 0286 N - neakreditovana skuska

SA - subdodavka akreditovana

SN - subdodavka neakreditovana

Nazov a adresa zakaznika: PAVOS Yodarenska spolocnost’, s.r.o.
Velkomoravska 2416/16
901 01 Malacky
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Miesto vykonu Iaborgtc')mej ¢innosti: AQUASECO. Bemnolakovska 18/A, Ivanka pri Dunaji
Miesto odberu: Cistiarefi odpadovych vod — Lozorno - odtok
Nazov vzorky: voda Predmet skusky: odpadova voda
Typ vzorky: 2-hodinova zlievana Datum prijatia vzorky 17.03.2025
Datum odberu: 17.03.2025 Datum zacatia skasky: 17.03.2025
Typ odberu: akreditovany Datum ukoncenia skasky: 22.03.2025
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a planu odberov na rok 2025
CHEMICKY ROZBOR ODPADOVEJ VODY
Merna "
Parameter jednotka Vysledok Metdda stanovenia A
STN EN ISO 10 523
pH 1l 7,25 (SPP- 14) A
. . " STN EN 872 I
I_Nerozpustene latky susené mg/l 18.0 ($PP-13) A
Chemicka spotreba kyslika STN ISO 15 705
(CHSKc,) mg/l 54.0 | ($PP-9) A B
Biochemicka spotreba kyslika , ; STN EN 1899-1
(BSK;) - mel 320 , ($PP-3) | A
5 ; R | T
Amoniakalny dusik i STNISO6778 |
(N-NH,) | me/l 321 | ($PP-2) | A

Upozomenie:

Pri akreditovanom odbere vzorky vody je prispevok vzorkovania k celkovej neistote max. 10%. Prispevok
neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy.

Laboratérium nezodpovedd za informacie dodané zakaznikom, ktoré mdzu maf vplyv na plamost
vysledkov.

V pripade dodania vzorky zakaznikom, laboratérium nie je zodpovedné za odber astav dodanej vzorky
a vysledky analyz sa vzt'ahuji iba na dodanti vzorku, ako bola prijata. Meradi a meracie zariadenia pouzité
na vykon analyz boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym sthlasom skugobného
laboratoria.

Vysledky skasok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vzfahuju k
predmetu skisky.

Neistoty stanoveni U(k = 2) st dostupné v akreditovanom laboratériu.
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Protokol o skiiske vzorky &.: 2025 0286

Vysvetlivky:

"' Pri stanoveni nerozpustenych latok bol pouzity membranovy filter od vyrobcu Pragochema spol. s r.o.
s pdrovitostou 0,85 pm

"Redlne stanovena hodnota, uvadzana na poziadanie zakaznika

Datum vyhotovenia protokolu: 24.03.2025
Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD.
Schvalil: Ing. Katarina Saif Chupikova, manazér kvalit
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